
No. 発見日 件　　名（概要） 建　　屋 状況
（R2.7.31現在）

1 7月15日
液位計の液張りを実施した際、指示値のずれが生
じたが、計器の調整により復旧

高レベル廃液
ガラス固化建屋

復旧済

清掃や調整で復旧可能な機器停止等
（令和２年７月分）
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